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Temperatur:
Analyseperiode:  08.01.2019-11.01.2019
Referanse:
ANALYSERAPPORT
Provenr. 399-2019-0108-005 Provetakingsdato: 08.01.2019
Provetype: Drikkevann Prgvetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 08.01.2019
Analyse Resultat Enhet LoQ MU Metode
Kimtall 22°C <1 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 mi NS-EN ISO 9308-1
a) pH malt ved 23 +/- 2°C 7.3 1 NS-EN ISO 10523
a) Turbiditet <0.1 FNU 0.1 NS-EN ISO 7027
a) Fargetall 3 mg Pt/ 2 25% NS-EN ISO 7887
Provenr. 399-2019-0108-006 Provetakingsdato: 08.01.2019
Provetype: Drikkevann Prgvetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Stokke Analysestartdato: 08.01.2019
Analyse Resultat Enhet LoQ MU Metode
Kimtall 22°C <1 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 mi NS-EN ISO 9308-1
a) pH malt ved 23 +/- 2°C 8.0 1 NS-EN ISO 10523
a) Turbiditet <0.1 FNU 0.1 NS-EN ISO 7027
a) Fargetall 12 mg PY/I 2 15% NS-EN ISO 7887
Provenr. 399-2019-0108-007 Provetakingsdato: 08.01.2019
Provetype: Drikkevann Prgvetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Kverve Analysestartdato: 08.01.2019
Analyse Resultat Enhet LoQ MU Metode
Kimtall 22°C 7 cfu/ml 3-20 NS-EN ISO 6222
Koliforme <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 mi NS-EN ISO 9308-1
a) pH malt ved 23 +/- 2°C 7.0 1 NS-EN ISO 10523
a) Turbiditet 0.13 FNU 0.1  30% NS-EN ISO 7027
a) Fargetall 10 mg PY/I 2 25% NS-EN ISO 7887

Utferende laboratorium/ Underleverander:
a) Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Mallebakken 50, NO-1538, Moss TEST 003 NS EN ISO/IEC 17025:2005,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet

<:Mindre enn  >: Stgrre enn  nd: lIkke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist'.

Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e). Side 1 av 2
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Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet

<:Mindre enn  >: Stgrre enn  nd: Ikke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist'.

Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e).
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