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ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse:

Reidar StokkePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

399-2019-0125-001Prøvenr.: 25.01.2019

Prøvemerking: Restest, Rentvann behandlingsanlegg Analysestartdato: 25.01.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Koliforme cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1

<1E. coli cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1

Kopi til:

Reidar Stokke  (reidar.stokke@mimer.no)

Trude Davik Otterlei

Produksjonsleder Mikrobiologi

Ellingsøy 28.01.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.


