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ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

432-2011-1025-021Prøvenr.: 25.10.2011

Prøvemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 25.10.2011

Analyse Resultat: Enhet: LOQ:Metode:MU

cfu/mlKimtall 22°C ISO 62221

cfu/100 mlE. coli ISO 9308-1<1

cfu/100 mlKoliforme ISO 9308-1<1

FargeenheterFargetall NS 478710% 26

pH NS 4720 17.2

FNUTurbiditet EN ISO 702713% 0.10.31

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

432-2011-1025-022Prøvenr.: 25.10.2011

Prøvemerking: Hoffland Analysestartdato: 25.10.2011

Analyse Resultat: Enhet: LOQ:Metode:MU

cfu/mlKimtall 22°C ISO 622220

cfu/100 mlE. coli ISO 9308-1<1

cfu/100 mlKoliforme ISO 9308-1<1

FargeenheterFargetall NS 478710% 26

pH NS 4720 17.0

FNUTurbiditet EN ISO 702713% 0.10.11

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

432-2011-1025-023Prøvenr.: 25.10.2011

Prøvemerking: Stokke Analysestartdato: 25.10.2011

Analyse Resultat: Enhet: LOQ:Metode:MU

cfu/mlKimtall 22°C ISO 62221

cfu/100 mlE. coli ISO 9308-1<1

cfu/100 mlKoliforme ISO 9308-1<1

FargeenheterFargetall NS 478710% 213

pH NS 4720 18.3

FNUTurbiditet EN ISO 702713% 0.10.17

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 2

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOAL-00002767
Í%R$!ÂÂ1VDgÎ

AR-11-MU-002812-01

Kopi til:

Reidar Stokke  (reidar.stokke@mimer.no)

Turid Standal Fylling

Mikrobiolog

Ålesund 28.10.2011

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 2

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :


