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Prøvemottak: 24.02.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Drikkevann uke , uke 9

24.02.2020-27.02.2020Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

399-2020-0224-019Prøvenr.: 24.02.2020

Prøvemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 24.02.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Koliforme <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-11

E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-11

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.1a) NS-EN ISO 105231

Turbiditet <0.1 FNUa)* NS-EN ISO 7027-10.1
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OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

399-2020-0224-021Prøvenr.: 24.02.2020

Prøvemerking: Kverve Analysestartdato: 24.02.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Koliforme 2 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1<1-101

E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-11

pH målt ved 23 +/- 2°C 7.1a) NS-EN ISO 105231

Turbiditet <0.1 FNUa)* NS-EN ISO 7027-10.1


