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Prøvemottak:

05.07.2012-09.07.2012Analyseperiode:

05.07.2012

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

RåvannPrøvetype:

432-2012-0705-027Prøvenr.: 05.07.2012

Prøvemerking: Råvann RESERVE BASSENG Analysestartdato: 05.07.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

cfu/mlKimtall 22°C ISO 6222170

cfu/100 mlKoliforme NS 4788:1<1

FargeenheterFargetall NS 478710%11 2

pH NS 47206.0 1

cfu/100 mlTermotolerante koliforme NS 4792:1<1

FNUTurbiditet EN ISO 702713%0.45 0.1

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

432-2012-0705-028Prøvenr.: 05.07.2012

Prøvemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 05.07.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

cfu/mlKimtall 22°C ISO 622230

cfu/100 mlE. coli ISO 9308-1<1

cfu/100 mlKoliforme ISO 9308-1<1

FargeenheterFargetall NS 478740%2 2

pH NS 47207.8 1

FNUTurbiditet EN ISO 702713%0.10 0.1

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

432-2012-0705-029Prøvenr.: 05.07.2012

Prøvemerking: Stokke Analysestartdato: 05.07.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

cfu/mlKimtall 22°C ISO 62228

cfu/100 mlE. coli ISO 9308-1<1

cfu/100 mlKoliforme ISO 9308-1<1

FargeenheterFargetall NS 478710%11 2

pH NS 47208.5 1

FNUTurbiditet EN ISO 702713%0.18 0.1

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 2

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :



EUNOAL-00005599
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AR-12-MU-002526-01

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

432-2012-0705-030Prøvenr.: 05.07.2012

Prøvemerking: Kverve Analysestartdato: 05.07.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

cfu/mlKimtall 22°C ISO 6222>300

cfu/100 mlE. coli ISO 9308-1<1

cfu/100 mlKoliforme ISO 9308-1<1

FargeenheterFargetall NS 478740%3 2

pH NS 47207.5 1

FNUTurbiditet EN ISO 702713%0.17 0.1

Kopi til:

Asbjørn Vågsholm  (asvag@mattilsynet.no)

Bente Bjørklund Sten

Mikrobiolog

Ellingsøy 09.07.2012

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 2

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :


