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Pravemottak:
Temperatur:
Analyseperiode: 06.06.2023 01:23 -

13.06.2023 01:26

Referanse: Drikkevann uke , uke 23
ANALYSERAPPORT
Prgvenr.: 399-2023-0606-039 Prgvetakingsdato: 06.06.2023
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prevemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 06.06.2023
Analyse Resultat Enhet LoQ MU Metode
Kimtall 22°C <1 cfu/ml 1 NS-EN ISO 6222
E. coli <1 cfu/100 ml 1 NS-EN I1SO 9308-1
Koliforme <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-1
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
a) pH malt ved 23 +/- 2°C 7.4 1 0.2 NS-EN ISO 10523
a) Turbiditet <0.10 FNU 0.1 NS-EN ISO 7027-1
a) Fargetall 3.0 mg Pt/ 2 25% NS-ENISO
7887:2011 Method C
Prgvenr.: 399-2023-0606-041 Pravetakingsdato: 06.06.2023
Provetype: Drikkevann Prgvetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Stokke Analysestartdato: 06.06.2023
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C 2 cfu/ml 1 <1-9  NS-EN ISO 6222
E. coli <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-1
Koliforme <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-1
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
a) pH maltved 23 +/- 2°C 8.0 1 0.2 NS-EN ISO 10523
a) Turbiditet 0.12 FNU 0.1 30% NS-ENISO 7027-1
a) Fargetall 9.0 mg Pt/ 2 25% NS-ENISO

7887:2011 Method C

Tegnforklaring:
* lkke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Maleusikkerhet

<: Mindre enn >: Stgrre enn nd: Ikke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist’.

Maleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e).

Resultater gjelder praven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Prgvenr.: 399-2023-0606-040 Prgvetakingsdato: 06.06.2023
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prevemerking: Kverve Analysestartdato: 06.06.2023
Analyse Resultat Enhet LOoQ MU Metode
Kimtall 22°C 6 cfu/ml 1 2-16  NS-ENISO 6222
E. coli <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-1
Koliforme <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-1
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
a) pH malt ved 23 +/- 2°C 7.2 1 0.2 NS-EN ISO 10523
a) Turbiditet 0.15 FNU 0.1 30% NS-EN ISO 7027-1
a) Fargetall 3.0 mg Pt/ 2 25%  NS-EN ISO
7887:2011 Method C
Prgvenr.: 399-2023-0606-038 Pravetakingsdato: 06.06.2023
Prgvetype: Réavann Prgvetaker: Oppdragsgiver
Prevemerking: Réavann Analysestartdato: 06.06.2023
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C 79 cfu/ml 1 45-140 NS-EN ISO 6222
E. coli <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-1
Koliforme >100 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-1
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
a) pH maltved 23 +/- 2°C 6.7 1 0.2 NS-EN ISO 10523
a) Turbiditet 0.48 FNU 0.1 30% NS-EN ISO 7027-1
a) Fargetall 18 mg Pt/l 2 15% NS-EN ISO
7887:2011 Method C
a)* Lukt/smak Ingen NMKL 183 Mod

Utferende laboratorium/ Underleverander:

a)* Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Mgllebakken 50, NO-1538, Moss
a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Mgllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

Kopi til:
Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Ellingsey 13.06.2023

N . ¢ .
A ,,,_?f_u:__n____B___R_;_Q:fs:m_‘_:-_:s-ﬁ__

Siri Svendsen

Laboratorieingenilr

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Méleusikkerhet
<: Mindre enn >: Stgrre enn nd: Ikke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist’.

Maleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e).

Resultater gjelder prgven slik den ble mottatt hos laboratoriet. Side 2 av 2
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